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PJOVIS 1-1 14 )
2 3 CILINDRINE SIURBLINE PE d2000
1 | Siurblinés korpusas D=2000, H= PE ot 1
15 = 16 2 | Vejo turbina d110 vat 1
m 3 | Apéiltintas rakinamas dangtis PE vnt 1
il _ ZP-0,00 4 | Panardinami nuoteky siurblisi Q m3h,H m. Flygt vat 2
1 il N 5 | Siurblio kreipiantiosios AISI304 kompl. 2
T A . 6 | Grandiné siurblio iskelimui AISI316 vat 2
7 | Ketiné flaniné sklendé DN GGGS0 vt 2
8 Flanginis rutulinis atbulinis voZtuvas DN GGG50 vnt 2
Dsl 9 | Siurblio alkiing Flygt vnt 2
10 | Sléginis vamzdynas DN AISI304 kompl. 1
e - . 11 | Neradijantio plieno trisakis DN AISI304 vat 1
6 - 12 Aptarnavimo aikstelé AISI304 vnt 1
13 | Lipynés iki dugno AISI304 vt 1
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e _ 14 | Turéklas AISI304 vnt 1
|
a | 15 | Ventiliacijos vamzdis d110 PVC vnt 2
16 | Mova el.kabeliams d75 PVC vnt 1
e : 17 | Vandens lygio daviklio laikiklis PP kompl. 1
2000 18 | Hidrostatinio lygio daviklio vamzdis PE vnt 1
2450
19 | Elektromagnetinis debitomatis vnt 1
SCHEMA SU DEBITOMACIU BM 20 | NeSmeny krepSys su kreipian¢iosiomis ir i¥kélimo AISI304 kompl. 1
grandine
PLANAS
21 Peiliné sklendé ant jtekéjimo vamzdZio su valdymo vat 1
velenu DN
Hm = 22 | Tvirtinimo prie dugno varZtai kompl. 1
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SIURBLINES DUOMENYS
STATINYS
Slegis Nagumas Altitudés, m Siurblinés Siurblinés | Vamzdziy skersmenys, mm Pasigos | Vanas, Pavast — Do
Siurblinés - P—T e . talpos
N Zemés Kolektoriaug Siurblinés | aukstis, m| Max.V.H. | Min.V.H. darbinis  |Savotekinio | Sléginio
T (m) (m3/Mh) | pavirsius  |dugno dugno tirisV, (Dit Dsl
(ZP-0,00) |(VD) (HD) H m m m3 BREZINYS
7 CILINDRINE SIURBLINE PE d2000. PJOVIS 1-1 IR PLANAS

7 STADUA | STATYTOIAS BREZINIO 2YMUO LAPAS




